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Jack 2
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Type:        685-11-35B-D24-0011-063
Voltage:     3x230/400V
Current:     0.05-5(6)A
Module:     RS-485-Multidrop
Wandler:   100/5A

KAMSTRUP
3-Phasen Zähler

S0 RS 485
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Prüfklemmen
Abdeckung plombierbar
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Leiterquerschnitte (Empfehlung): 
Strompfad:              4.0mm2
Spannungspfad:       2.5mm2
Steuerleiter:             1.5mm2

Stromwandler -T1 / -T2 / -T3  
300/5A oder 800/5A
(Bezug über Arbon Energie AG)

-T1

P1 P2
S1 S2

-T2

P1 P2
S1 S2

-T3

P1 P2
S1 S2

Spannungssicherung
10A

Abdeckung plombierbar

L1 L2 L3

4

Anstelle Aussenleiterfarben
Kabel-Nr. 1-6 möglich

Leiterenden mit S1 / S2 be-
zeichnen, sofern unnummeriert

Leiterenden mit S1 / S2 be-
zeichnen, sofern unnummeriert

L1 / 02.0

L2 / 02.0

L3 / 02.0

N / 02.0

RS-485 / 02.1
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N

Device: ABCHSM.00012.00436
Item:    ABCHSM-12-EFL1P1S1T1UW1
MAC:    9C:ED:FA:00:BD:B0...B7
PLC:     1C:88:79:92:00:7F

MBUS RS485_1 ETH2 USB RS485 ETH1 S0CELL

R4 / 2A

EVULUTION
Smart Manager Serie 3

SFP

R1 R2 R3

1+ 1- 2-2+ 1A 1B 2AGND 2B +5V

NC NO NC NO NC NO N L1 L2 L3 COM NC NO

Steuersicherung
am Einspeisepunkt HV

DII 10A (keine LS)
Abdeckung plombierbar

L1 L2 L3

N L1 L2 L3

RS-485/01.6

L1/01.9

L2/01.9

L3/01.9

N/01.9


	Seitenbaum
	00 Titelblatt
	01 Zähler mit externen Wandler
	02 Smartmanager zu Zähler mit externen Wandler

	Seitenliste
	/00 Titelblatt
	/01 Zähler mit externen Wandler
	/02 Smartmanager zu Zähler mit externen Wandler

	Betriebsmittelbaum
	Ohne BMK
	Allpolig
	1;2;3    /01.1
	1;2;3    /01.2
	1;2;3    /01.3
	1;2;3    /01.4
	1;2;3    /01.5
	1;2;3    /02.3
	L1    /01.1
	L1    /02.3
	L2    /01.2
	L2    /02.3
	L3    /01.3
	L3    /02.3
	P1;P2;S1;S2    /01.2
	P1;P2;S1;S2    /01.3
	P1;P2;S1;S2    /01.4
	1    /01.1
	2    /01.2
	3    /01.2
	4    /01.2
	5    /01.2
	6    /01.3
	7    /01.3
	8    /01.3
	9    /01.3
	10    /01.3
	11    /01.4
	12    /01.4
	13    /01.4
	1    /01.2
	1+    /02.2
	1-    /02.2
	1A    /02.3
	1B    /02.3
	2+    /02.2
	2-    /02.2
	2A    /02.4
	2B    /02.4
	4    /01.3
	5    /01.3
	8    /01.4
	9    /01.4
	+    /01.3
	+5V    /02.4
	-    /01.3
	-    /01.4
	COM    /02.4
	GND    /02.3
	Jack 1    /01.5
	Jack 2    /01.5
	N    /02.3
	NC    /02.2
	NC    /02.4
	NO    /02.2
	NO    /02.3
	NO    /02.4



	Betriebsmittelliste
	:1;2;3
	:1;2;3
	:1;2;3
	:1;2;3
	:1;2;3
	:1;2;3
	:1;2;3
	:1;2;3
	:1;2;3
	:L1
	:L1
	:L2
	:L2
	:L3
	:L3
	:P1;P2;S1;S2
	:P1;P2;S1;S2
	:P1;P2;S1;S2
	:1
	:2
	:3
	:4
	:5
	:6
	:7
	:8
	:9
	:10
	:11
	:12
	:13
	:1
	:1+
	:1-
	:1A
	:1B
	:2
	:2+
	:2-
	:2A
	:2B
	:3
	:4
	:5
	:6
	:7
	:8
	:9
	:11
	:+
	:+
	:+5V
	:-
	:-
	:COM
	:GND
	:Jack 1
	:Jack 2
	:L1
	:L2
	:L3
	:N
	:NC
	:NC
	:NC
	:NC
	:NO
	:NO
	:NO
	:NO
	:L1
	:L2
	:L3
	:N


